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Quadro normativo e legislativo elvetico

• Norme SIA - Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
• Emana le principali norme e quaderni tecnici a livello svizzero

(normative armonizzate con il quadro normativo
internazionale) concernenti le esigenze tecniche degli edifici

• Diverse normative SIA sono riprese dal legislatore

• Direttive SITC – Società svizzera degli ingegneri termici e
climatici (DIE PLANER)
• Esigenze in materia di igiene negli apparecchi e nella tecnica

di ventilazione

• Ordinanze federali sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e
sulla radioprotezione (ORaP)
• Concentrazioni massime ammissibili e valori limite degli

agenti fisici e chimici nei luoghi di lavoro
• Concentrazioni massime di radon
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SIA 180:2014 - Isolamento termico, protezione contro l'umidità e 
clima interno degli edifici
In generale, la norma definisce le condizioni per garantire il
comfort degli occupanti all‘interno degli edifici e per evitare
danni alla costruzione.

- Benessere termico

- Qualità dell‘aria interna ed ermeticità all‘aria dell‘involucro
dell‘edificio

- Protezione termica invernale

- Protezione termica estiva

- Protezione contro l‘umidita
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SIA 180:2014 – Qualità dell’aria interna

La norma SIA 180:2014 richiede espressamente che la qualità dell'aria interna in un edificio 
debba essere tale da non causare fastidio e rischi per la salute degli utenti e danni 
all'edificio.

• Riduzione delle fonti di emissione
• Scegliere materiali da costruzione che non cedano, o solo in esigue quantità, 

sostanze inquinanti nell'aria delle zone di permanenza.
• Garantire che le parti costruttive dell'involucro dell'edificio di locali con permanenza 

di persone e a contatto col terreno siano sufficientemente impermeabili da impedire 
l'entrata d'acqua, vapore acqueo e radon.

• Prevedere che gli elementi costruttivi di separazione con locali in cui ci sono fonti di 
sostanze inquinanti dell'aria o d'umidità (p.es. autorimesse, cantine, locali con alta 
concentrazione di radon), siano quanto più possibile ermetici all'aria (flusso d'aria 
massimo a 50 Pa: 2 m3/(h m2).
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SIA 180:2014 – Qualità dell’aria interna

• Aspirazione delle sostanze inquinanti dell'aria in prossimità della fonte
• Cappe d'aspirazione del vapore devono essere collocate nei pressi delle fonti fisse 

di sostanze inquinanti (piano cottura, apparecchi che rilasciano sostanze inquinanti) 
- prevedere anche bocchette per il compenso d'aria fresca

• Flusso d'aria esterna minimo necessario
• Allestire un concetto di ventilazione adeguato alle esigenze già nella fase di progetto 

di massima.
• I flussi d'aria esterna sono da scegliere in modo che le concentrazioni di sostanze 

inquinanti e l'umidità relativa nel locale non superano i valori massimi ammissibili per 
l'utilizzo previsto del locale
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SIA 180:2014 – Qualità dell’aria interna

• Flusso d'aria esterna minimo necessario
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SIA 382/1:2014 - Impianti di ventilazione e climatizzazione

In generale, la norma definisce i requisiti per gli impianti di
ventilazione e climatizzazione di edifici con occupazione di
persone (uffici, locali amministrativi, sale riunioni, scuole,
abitazioni, ecc).

- Classificazione dell’aria esterna e dell’aria ambiente
- Criteri per la scelta del sistema di ventilazione
- Criteri di dimensionamento delle portate minime di

ventilazione
- Esigenze tecniche dell‘impianto

• Disposizione delle prese dell'aria esterna e delle
aperture di espulsione dell'aria

• Filtrazione dell’aria
• Ermeticità all'aria
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SIA 382/1:2014 - Impianti di ventilazione e climatizzazione

La strategia di ventilazione deve essere definita a seconda della classe di inquinamento
dell’aria esterna (AE/AUL) e del livello di qualità dell’aria che si intende raggiungere
(AMB/RAL).
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SIA 382/1:2014 - Impianti di ventilazione e climatizzazione

La strategia di ventilazione deve essere definita a seconda della classe di inquinamento
dell’aria esterna (AE/AUL) e del livello di qualità dell’aria che si intende raggiungere
(AMB/RAL).
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SIA 382/1:2014 - Impianti di ventilazione e climatizzazione

• Nei locali con permanenza di persone, flusso d'aria esterna per impianti di ventilazione in
funzione del flusso d'aria esterna per persona

• Valori prescritti per il dimensionamento del flusso d'aria esterna per persona, in funzione
dell'utilizzo, sono definiti nel quaderno tecnico SIA 2024

• Possibilità di riduzione del flusso d'aria fino al 50% nel caso in cui la temperatura dell'aria
sia troppo bassa (o alta) - minimo è di 15 m3/h per persona.
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Q.T. SIA 2024:2015 – Dati d’utilizzo dei locali per l’energia e 
l’impiantistica degli edifici
• Strumento per uniformare assunti riguardo l’utilizzo dei locali,

in particolare occupazione di persone e utilizzo di apparecchi.
• Definisce inoltre criteri relativi agli utenti come il benessere

termico e acustico, l’illuminazione e la ventilazione.
• Base per calcoli, simulazioni e verifiche normative in ambito

energetico e impiantistico.

Condizioni standard di utilizzo di locali per 45 categorie di locali:
• superficie per persona
• profilo occupazione / giorni di riposo settimanali / ferie
• grado di attività e abbigliamento (benessere)
• apparecchi e potenza (compreso stand-by)
• intensità, gestione, potenza illuminazione (compresa d’accento)
• valori di dimensionamento RVC
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Q.T. SIA 2024:2015 – Dati d’utilizzo dei locali per l’energia e 
l’impiantistica degli edifici
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Q.T. SIA 2024:2015 – Dati d’utilizzo dei locali per l’energia e 
l’impiantistica degli edifici
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SIA 382/5 – Ventilazione meccanica negli edifici abitativi
• Focus sulle esigenze in termini di ventilazione degli edifici

abitativi
• Basi di progettazione
• Scelta del sistema
• Esigenze generali

• Attenzione agli aspetti dell’igiene e del funzionamento
corretto degli impianti di ventilazione

• Definizione dei criteri di qualità dell’aria interna e i tassi di
ricambio da garantire

http://www.interreg-italiasvizzera.eu/


QAES

www.interreg-italiasvizzera.eu

Direttiva SITC VA104-01

• DIE PLANER - Società svizzera degli ingegneri nella tecnica impiantistica (ex SITC)
• Criteri per la progettazione, la messa in funzione e la manutenzione degli impianti di

ventilazione, in modo da evitare agli occupanti una esposizione di gas nocivi e di
contaminanti organici e inorganici
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Valori limite per le sostanze inquinanti dell'aria

Attualmente in Svizzera, ad eccezione del radon, non
esistono valori vincolanti per quanto riguarda la
concentrazione di sostanze inquinanti nell'aria dei
locali, fatta eccezione per i luoghi di lavoro – comprese
le scuole.

Pubblicazione Suva “Valori limite di esposizione sul
posto di lavoro„ - base giuridica nell‘Ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali (OPI).
- per le sostanze chimiche: valori limite basati sul

Valore medio di esposizione (VME)
- per gli agenti biologici: valori limite basati sul Valore

biologico tollerabile (VBT)
- per gli agenti fisici: alcune raccomandazioni
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Valori limite per il radon

- limite di riferimento per edifici nuovi o
esistenti, oltre il quale è necessario
intervenire con accertamenti più
approfonditi e con delle misure di
risanamento

- livello di riferimento di radon nei locali
con permanenza di persone (tra cui le
scuole) pari a 300 Bq/m3 (media annua)

- ciascun Cantone provvede affinché
nelle scuole siano eseguite misurazioni
del radon

Ordinanza federale sulla radioprotezione (ORaP) del 26 aprile 2017
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Per un futuro energetico sostenibile con 
un'elevata qualità della vita 

Grazie per l’attenzione

www.minergie.ch

lara.meazza@minergie.ch
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